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1 Úvod

DEVIreg™ 530 je elektronický termostat vybavený 2-pólo-
vým prepínačom a káblovým snímačom na meranie a ovlá-
danie požadovanej teploty podlahy. Je možné ho monto-
vať na povrch alebo zapustiť.

Termostat je vybavený tlačidlom na úpravu nastavenia te-
ploty so stupnicou od ( ) 1 do 6 (každý krok zodpovedá
zmene približne o 8 °C). Okrem toho je termostat vybavený
LED indikátorom, ktorý zobrazuje obdobia pohotovostného
režimu (zelené svetlo) a obdobia režimu vykurovania (čer-
vené svetlo).

Viac informácií o tomto produkte môžete nájsť na:
devireg.devi.com
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1.1 Technické špecifikácie

Prevádzkové napätie 220 – 240 V~, 50 Hz

Spotreba energie v pohoto-
vostnom režime

Max. 0,25 W

Relé:  

Odporová záťaž Max. 15 A / 3 450 W pri
230 V

Indukčná záťaž cos φ = 0,3 max. 1 A

Snímacia jednotka NTC 15 kΩ pri 25 °C

Hodnoty snímania:  

0 °C 42 kΩ

25 °C 15 kΩ

50 °C 6 kΩ

Hysteréza ± 0,4 °C

Okolitá teplota -10 až +30 °C

Teplota ochrany pred mra-
zom

5 °C – 

Teplotný rozsah ( ) 5 – 45 °C len s podla-
hovým snímačom

Špecifikácia káblov max. 1 x 4 mm2 alebo 2 x 2,5
mm2

Teplota guľôčkového testu 75 °C
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Stupeň ekologickej záťaže 2 (domáce použitie)

Typ 1C

Skladovacia teplota -20 až +65 °C

Trieda IP 31

Trieda ochrany Trieda II – 

Rozmery 85 x 85 x 36 mm

Hmotnosť 90 g

Produkt vyhovuje norme EN/IEC „Automatické elektrické
ovládače pre domácnosti a podobné použitie“:

▪ EN/IEC 60730-1 (všeobecné)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

1.2 Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou sa uistite, či je napájanie termostatu vy-
pnuté.

DÔLEŽITÉ: Ak je termostat použitý na ovládanie vykurova-
cieho prvku v podlahe s drevenou podlahovou krytinou
alebo podobným materiálom, vždy používajte podlahový
snímač a teplotu podlahy nastavte maximálne na 35 °C.
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Prosím, pamätajte aj na nasledovné:

▪ Inštaláciu termostatu musí vykonať autorizovaný a
kvalifikovaný technik v súlade s miestnymi nariadenia-
mi.

▪ Termostat musí byť pripojený k napájaniu prostredníc-
tvom vypínača, ktorý umožňuje odpojenie všetkých
pólov.

▪ Snímač je nevyhnutné vnímať ako zariadenie pod na-
pätím. Toto berte na vedomie v prípade, že je potreb-
né predĺženie jeho vedenia.

▪ Termostat pripájajte vždy k zdroju stáleho napájania.
▪ Nevystavujte termostat účinkom vlhkosti, vody, pra-

chu a nadmerného tepla.

2 Pokyny na montáž

Termostat umiestnite na stenu do primera-
nej výšky (spravidla 80 – 170 cm).

Vo vlhkých miestnostiach umiestnite ter-
mostat v súlade s miestnymi predpismi sú-
visiacimi s triedami IP ochrany.
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Poznámka: Podlahový snímač umožňuje
presnejšie ovládanie teploty. Odporúčame
jeho použitie vo všetkých aplikáciách pod-
lahového kúrenia. V aplikáciách v kombi-
nácii s drevenými podlahami znižujú riziko
prehriatia podlahy a jeho použitie je ne-
vyhnutné.

▪ Podlahový snímač umiestnite do inštalačnej rúrky na
vhodnom mieste, kde nie je vystavený priamemu sl-
nečnému žiareniu alebo prievanu z dverí.

▪ Vzdialenosť musí byť rovnomerná a viac ako 2 cm od
ohrievacích vodičov.

▪ Inštalačná rúrka by mala byť v jednej rovine s po-
vrchom podlahy – ak je to potrebné, môžete ju zapu-
stiť.

▪ Priveďte inštalačnú rúrku do rozvodnej skrine.
▪ Rádius ohybu inštalačnej rúrky musí byť najmenej 50

mm.
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Pri montáži termostatu postupujte podľa nasledovných
pokynov:

1. Otvorte termostat:
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▪ Stlačte uvoľňovaciu západku v spodnej časti ter-
mostatu pomocou plochého predmetu.

▪ Opatrne odnímte predný kryt.
▪ Opatrne odnímte rám.

DEVIreg™ 530

8 Návod na inštaláciu



2. Zapojte termostat podľa schémy zapojenia.

IP31
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Pripojením externého časovača k terminálu označené-
mu symbolom mesiaca (a použitím napríklad tej istej
fázy ako je fáza napájacieho napätia) je možné nasta-
viť termostat v špecifikovaných časových intervaloch
na teplotu o 5 °C nižšiu.

Uzemnenie vykurovacieho kábla musí byť pripojené k
uzemňovaciemu vodiču napájacieho kábla pomocou
samostatného konektora.

Poznámka: Podlahový snímač vždy inštalujte do inšta-
lačnej rúrky v podlahe.
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3. Namontujte a zložte termostat.

▪ Upevnite termostat do montážnej krabice alebo
na externú nástennú krabicu zaskrutkovaním
skrutiek cez otvory na každej strane termostatu.

▪ Nainštalujte rám a predný kryt, použite obrátený
postup, aký ste použili pri demontáži.

4. Zapnite napájanie.

3 Nastavenia

Ako postupovať pri zmene minimálnej a maximálnej
teploty podlahy

1. Odnímte nastavovacie tla-
čidlo.
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2. Presuňte kolíky do poža-
dovanej polohy.

3. Nasaďte nastavovacie tla-
čidlo späť na miesto.

Poznámka: Prosím, vezmite na vedomie nasledujúce sku-
točnosti:

▪ Teplota podlahy je meraná v mieste, kde je umiestne-
ný podlahový snímač.

▪ Teplota na spodnej časti drevenej podlahy môže byť
až o 10 stupňov vyššia ako teplota na jej povrchu.
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▪ Výrobcovia podlahových krytín často špecifikujú maxi-
málnu teplotu na povrchu podlahovej krytiny (spravid-
la 27 – 28 °C).

▪ Na ovládanie podlahového kúrenia vždy používajte
podlahový snímač. Bez podlahového snímača je pres-
nosť ovládania teploty nižšia, následkom čoho sa zvy-
šuje riziko prehriatia podlahy.

Tepelný
odpor
[m2K/W]

Príklady podlaho-
vých krytín

Podrobno-
sti

Približné nasta-
venie teploty
25 °C na po-
vrchu podlaho-
vej krytiny

0,05 8 mm laminát na
báze HDF

> 800
kg/m3

28 °C

0,10 14 mm bukové par-
kety

650 – 800
kg/m3

31 °C

0,13 22 mm masívna
dubová podlahová
doska

> 800
kg/m3

32 °C

< 0,17 Maximálna hrúbka
koberca vhodná
pre podlahové kú-
renie

podľa norky
EN/IEC
1307

34 °C

0,18 22 mm masívne
borovicové dosky

450 – 650
kg/m3

35 °C
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4 Záruka

2
Y E A R

5 Pokyny na likvidáciu
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DEVIreg™ 530

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upo-
zornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj
predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. DEVI a logo DEVI sú obchodnými znač-
kami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.
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